


Parabéns, você acaba de adquirir um
produto desenvolvido com a tecnologia
e segurança Intelbras.

O sensor de infravermelho passivo IVP
3000 PET oferece detecção eficiente com
redução do risco de disparos falsos cau-
sados pela detecção de animais domés-
ticos. O detector irá soar o alarme quan-
do uma pessoa entrar na área de
detecção, porém não o fará quando ani-
mais domésticos entrarem na área pro-
tegida. Leia cuidadosamente as informa-
ções introdutórias do produto para o uso
correto da unidade.

Sensor de infravermelho passivo
IVP 3000 PET
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O Produto

1. Saída do fio
2. Chave anti-violação (tamper)
3. Sinal de orientação
4. Terminais de ligação
5. LED indicador
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6. Relé
7. Sensor
8. Jumper do RELAY (relé)
9. Jumper do P.COUNT
10. Jumper do LED
11. Orifício de instalação para o canto da pa-

rede

Características
Sinal de captação com sensor duplo con-
tra alarmes falsos.

Análise do sinal MPU, evitando alarmes
falsos causados por animais domésticos.

Compensação automática da temperatu-
ra, adaptável às mudanças climáticas.

Contador de pulsos que controla a sensi-
bilidade aumentando a função anti-inter-
ferências.

Modos de alarmes opcionais para a co-
nexão de diferentes centrais de alarme.
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Especificações técnicas

Tensão operacional

Corrente operacional

Auto-teste

Método de detecção

Tipo de sensor

Nível de imunidade
a animais domésticos

Temperatura
Operacional

Método de instalação

Altura da Instalação

Cobertura

Alcance

Saída de relé

Chave anti-violação

(tamper)

12 VDC (faixa 9 – 16 VDC)

< 25 mA

60 segundos

Detecção por sensor
duplo

Sensor infravermelho
duplo de baixo ruído e
liberação de calor

< 35 kg

-10° C a 50° C

Montagem na parede

Cerca de 2,2 m

110°

12 m

N.O. (Normalmente
Aberto) / N.C. (Normal-
mente Fechado) opcional,
capacidade do ponto de
contato 28 VDC, 80 mA

N.C. sem saída de tensão,
capacidade do ponto de
contato 28 VDC, 100 mA
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Bloco de terminais

+12 V ALIMENTAÇÃO +

GND (Terra) ALIMENTAÇÃO -

ALARM CONTATO DO RELÉ

TAMPER CHAVE ANTI-VIOLAÇÃO
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Varredura

Alcance

Instalação
O detector pode ser instalado em varandas,
janelas ou portões, pois permite o trânsito
de animais até 35 kg pela faixa de detecção.
A altura de instalação recomendada é de
2,2 m.

1. Desparafuse a tampa frontal do detector
e separe-a da tampa posterior. Solte o pa-
rafuso e mova a placa para cima e de-
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pois para baixo. Parafuse a tampa poste-
rior na posição correta e certifique-se de
que a tampa esteja paralela à parede.

2. Passe o fio conforme indicado na figura
do bloco de terminais, mova a placa ali-
nhando sua seta com a seta na tampa
posterior, em seguida, parafuse a placa
na tampa posterior.

Para assegurar o efeito de detecção, evite
cortinas, telas, biombos, ou qualquer obje-
to que possa barrar o feixe de varredura.

O sensor deve ser instalado de modo que
o LED fique posicionado na parte superior.

Utilize o suporte para instalar o detector (ver
item Instalação do suporte).

Operação
Quando energizado, o LED piscará constan-
temente, indicando que o detector ativou o
auto-teste. Após 60 segundos, o LED se
apagará e o sensor já estará em funciona-
mento normal.

O jumper do P.COUNT controla a contagem
de pulsos. O jumper na posição 1P (um
pulso) fornece sensibilidade máxima (am-
bientes normais). O jumper na posição 2P
(dois pulsos) fornece função de anti-inter-
ferência (ambientes ruidosos). Selecione a
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contagem de pulso apropriada de acordo
com o ambiente.

Padrão de fábrica: 1P.

O jumper do RELAY (relé) determina o
modo de saída de alarme. Selecione dife-
rentes modos de saída dependendo da
especificação do controle:

N.C. (Normalmente Fechado) com a en-
trada de alarme em circuito fechado.

N.O. (Normalmente Aberto) com a entra-
da de alarme em circuito aberto, conve-
niente para conectar em diferentes cen-
trais de alarme.

Padrão de fábrica: N.C.

O jumper do LED controla o LED sem afe-
tar outras funções do detector.



11

LED

RELAY (relé)

P.COUNT

Circuito fechado:
com indicação

Circuito aberto: sem indicação
1 e 2 ajuste para N.O.
2 e 3 ajuste para N.C.

(Contagem de pulsos)
1 e 2 ajuste para 1 pulso
2 e 3 ajuste para 2 pulsos

Instalação do suporte

Selecione uma posição adequada, na
parede ou no canto da parede e fixe o
suporte com os parafusos.

1.

Montado na
parede

Montado no
canto da
parede
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Remova a tampa fron-
tal do detector e desli-
ze a placa para baixo.
Insira o parafuso da
base deslizante do su-
porte no orifício de fixa-
ção da tampa posterior
do detector.

2.

Fixe a porca sextavada.

3.

Conecte os fios de
acordo com o esquema
de fiação.

4.
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Mova a placa para cima
para alinhar a seta na
placa com a seta da
tampa posterior.

5.

Certifique-se de que a
tampa posterior do
detector esteja parale-
la à parede e em segui-
da fixe o suporte.

7.

Pressione o suporte para baixo junto
com a base e fixe-o após estar coberto.

6.
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Instalação completa.

8.

Cuidados e Segurança
Siga as instruções do manual para a mon-
tagem e instalação. Não toque na superfí-
cie do sensor infravermelho. Para limpar o
sensor, desconecte-o da rede elétrica e uti-
lize um pano macio com álcool.

O sensor não deve ser instalado voltado
para aparelhos de ar condicionado ou aque-
cedores.

O uso desta unidade pode reduzir o risco
de sinistros, mas não há garantias de uma
proteção completa. Para sua segurança,
além de utilizar esta unidade, é preciso dia-
riamente reforçar a conscientização em re-
lação à segurança.



Termo de Garantia
Para a sua comodidade, preencha os dados
abaixo, pois, somente com a  apresentação
deste em conjunto com a nota fiscal de com-
pra do produto, você poderá utilizar os bene-
fícios que lhe são assegurados.

________________________________________________

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: Nº de série:

Revendedor:

_______________________________________________________________________

Fica expresso que esta garantia contratual é
conferida mediante as seguintes condições:

1   Todas as partes , peças e componentes,
são garantidas contra eventuais defeitos de
fabricação que porventura venham a apresen-
tar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este pra-
zo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9
(nove) meses da garantia contratual, contado
da data da entrega do produto ao senhor con-
sumidor, conforme consta na nota fiscal de
compra do produto, que é parte integrante
deste Termo em todo território nacional. Esta
garantia contratual implica na troca gratuita das
partes, peças e componentes que apresenta-
rem defeito de fabricação, além da mão-de-
obra utilizada nesse reparo. Caso não seja



constatado defeito de fabricação, e sim
defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado,
o senhor consumidor arcará com estas des-
pesas.

2   Constatado o defeito, o Senhor Consumi-
dor deverá imediatamente comunicar-se com
o Serviço Autorizado mais próximo que cons-
ta na relação oferecida pelo fabricante - so-
mente estes estão autorizados a examinar e
sanar o defeito durante o prazo de garantia
aqui previsto. Se isto não for respeitado esta
garantia perderá sua validade, pois o produ-
to terá sido violado.

3   Na eventualidade do Senhor Consumidor
solicitar o atendimento domiciliar deverá en-
caminhar-se ao Serviço Autorizado mais pró-
ximo para consulta da taxa de visita técnica.
Caso seja constatada a necessidade da retira-
da do produto, as despesas decorrentes, trans-
porte, segurança de ida e volta do produto,
ficam sob a responsabilidade do Senhor Con-
sumidor.

4   A garantia perderá totalmente sua valida-
de se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:
a)  se o defeito não for de fabricação mas sim,
ter sido causado pelo Senhor Consumidor, ter-
ceiros estranhos ao fabricante; b)  se os da-
nos ao produto forem oriundos de acidentes,
sinistros, agentes da natureza (raios, inunda-
ções, desabamentos, etc.), umidade, tensão
na rede elétrica (sobretensão provocada por
acidentes ou flutuações excessivas na rede),
instalação/uso em desacordo com o Manual
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do Usuário ou decorrente do desgaste natural
das partes, peças e componentes; c)  se o pro-
duto tiver sofrido influência de natureza quí-
mica, eletromagnética, elétrica ou animal (in-
setos, etc.); d)  se o número de série do
produto tiver sido adulterado ou rasurado; e)
se o aparelho tiver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Ga-
rantia complementar, a Intelbras S/A se reser-
va o direito de alterar as características gerais,
técnicas e estéticas de seus produtos sem avi-
so prévio.

Intelbras S/A – Indústria de
Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia BR 101, Km 210 - Área
Industrial - São José - SC - 88104-800

Fone (48) 3281-9500 - Fax (48) 3281-9505
www.intelbras.com.br




